2 DANAK noj/ANG

Test reg. nr. 428 LABORATORIER A/S

Analyserapport

Rekvirent: Rosted Vandverk Sagsnavn: Rosted Vandveark, Sevej 2A, Harrested
Normal kontrol
Sevej 1, Harrested Sagsbeh.:  Lars-Jorgen Hansen

4200 Slagelse

Praver modtaget: 20-02-2018 Analyse pabegyndt:  20-02-2018 Rapportdato: 06-03-2018
Rapport nr.: 1808-629

Antal prever: 1 Opbevaring: Pa kel Bilag: 0

Lab. nr. 1808-629-01 |

Pravetype Drikkevand |

Emballage: ok

Pravetagning: Hejvang

Pravetager: LMA

Udtaget fra dato: 20-02-2018 |

Kl.: 0830 Detck-

Preve ID Hane afg, vv. | tions-  Usikker-

Parameter Minimum | Maksimum ‘ Enhed Metode grense hed o

Provetagning, kemi Stikpreve - ‘ DS/ISO 5667-5:2006 ==

Provetagning, mikrobiologi | Stikprove ‘ T } ~ IS0 19458:2006

Farve Ingen | ‘ Subjektiv vurdering*®

Lugt o Ingen ugt | i ‘ , Subjektiv vurdering® &

Smag - Normal o T T Subjektiv vurdering*

Udseende Klar I i i G Subjektiv vurdering®

Temperatur 85 ' ‘ °C SM 2550:2003, Felt A

pH 73 7 8.5 DS 287:1978, Felt 0.2

Ledningsevne, 25°C Y [ mS/m DS/EN 27888:2003, Felt Tl H-6% |

o 20 = 50T me DS/EN 25814:2003, Felt 0.2 H-15%

NVOC 17 T 4 mg/l DS/EN 1484 T2+ 15%

Jern o | ol mg/l ICP-MS 1) T 000 +-10% |

Mangan _o0lde X [ mg IcpMSs 1) 0002 +-10%

Fluorid 0.20 - B B A DS/EN 1SO 10304-1:2009 0,02 +-15%

Chlorid o 32 I 250 | mgd DS/ENISO 10304-1:2009 05  +H-15% |

Nitrat 0,60 | 50 mg/l DS/EN ISO 10304-1:2009 0,1 +H-15%

Nimit o 77: 0,010 : 0,01 | mgl DS/EN 180 13395-1:1997 0,001  +-10%

Ammonium | _040 | I | mgl EN/ISO 11732, mod. 1) 0,005 +-10%

Kimtal 22 °C PCA 21 - T 1 T cfu/ml DS/EN ISO 62222000 1) 1 +-0,150

Kimtal 37 °C PCA <1 i ) s | cfuml DS/EN [SO 6222:2000 1) 1 H-0,150

Coliforme bakierier [ im. cfw100ml 180 930821) 1 +-0314(g)]

Eschericia coli (E. coli) i < [ im. cfu/100 ml [S0930821) 1 H-0314(lg)|
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